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Zkusebni laboratof &. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE é&. 25628/2023

Zadavatel: VHOS Moravska Trebova
57101 Moravska Trebova

Vzorek éislo: 44079

Misto odbéru: Policka - Na VysSehradé 1092, Medesa

Upfesnéni mista odbéru: Policka, Na Vy$ehradé 1092, MEDESA, sociélni zafizeni - umyvadio

Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 11.12.2023

Typ vzorku: Cas odbéru: 11:35

Typ rozboru: MB Datum a ¢as pfijmu: 11.12.2023 - 14:43

Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 11.12.2023 - 15.12.2023

Odebral: Bombera Jifi

ZpUsob odbéru: manualni

Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN I1SO 5667-1, CSN EN ISO 19458, CSN IS0 5667-5, CSN ISO EN
5667—14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlaska Mzd CR ¢.252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni

Volny chlor 0,12 mg/l 15% | SOP 04/2005 AM | 03 MH|  vyhovuje

Teplota 9,3 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH

Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 MH | vyhovuje

Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje

Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SOP 31/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje

Kultivovatelné mikroorganismy 36° 0 KTJ/Aml SOP 3212015 P5| A | 40 MH [ vyhovuie

Kultivovatelné mikroorganismy 22° 0 KTJ/Aml SOP 32/2015 P5| A | 200 MH | vyhovuie

Limit (zdroj pro hodnoceni): ~ Vyhlagka MZd &.252/2004 Sb., pfiloha €.1 v platném znéni

Piehled zkusebnich metod:
SOP 04/2005 (pfedpis firmy HACH)

SOP 27/2015 (CSN 75 7342)

SOP 31/2015 (CSN EN 1SO 7899-2)

SOP 32/2015 (CSN EN 1SO 6222)

SOP 33/2015 (CSN EN 1SO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota m&feni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizng 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy3&i mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporucena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Tiebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru
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Zkugebni laboratof ¢. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 25627/2023

Zadavatel: VHOS Moravska Trebova
57101 Moravska Trebova

Vzorek ¢gislo: 44078

Misto odbéru: Poli¢ka - Druzstevni 893, hotel OPUS

Upfesnéni mista odbéru: Poli¢ka, Druzstevni 893, hotel OPUS, socialni zafizeni - umyvadio

Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 11.12.2023

Typ vzorku: Cas odbéru: 11:15

Typ rozboru: MB Datum a &as pfijmu: 11.12.2023 - 14:43

Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 11.12.2023 - 15.12.2023

Odebral: Bombera Jifi

Zpusob odbéru: manualni

Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN ISO 5667—1, CSN EN ISO 19458, CSN ISO 5667-5, CSN ISO EN
5667—14 CSN EN I1SO 5667-3, Vyhlaska MZd CR &.252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota [Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni

Volny chlor 0,03 mg/l 15% | SOP 04/2005 AM]| 03 MH | vyhovuje

Teplota 94 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH

Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 MH [ vyhovuje

Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje

Intestinélni enterokoky 0 KTJ/100ml SOP 31/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje

Kultivovatelné mikroorganismy 36° 0 KTJ/Aml SOP 32/2015 P5| A | 40 MH | vyhovuje

Kultivovatelné mikroorganismy 22° 0 KTJ/Aml SOP 32/2015 P5| A | 200 MH [ vyhovuie

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., piiloha €.1 v platném znéni

Piehled zkusebnich metod:
SOP 04/2005 (pfedpis firmy HACH)

SOP 27/2015 (CSN 75 7342)

SOP 31/2015 (SN EN 1SO 7899-2)

SOP 32/2015 (CSN EN 1SO 6222)

SOP 33/2015 (CSN EN IS0 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota m&feni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsiteni k=2, coz pro norméini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
piiblizné 95%. Uveden nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy3$i mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporucena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Trebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru
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Zkugebni laboratof &. 1146 akreditovana CIA die CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 24785/2023

Zadavatel: VHOS Moravska Trebova S0
57101 Moravska Trebova
oI uie;

Spis. znacka: {/d/ ....... / .......
Vzorek Cislo: 42349
Misto odbéru: Policka - Hegerova, LIDL
Upfesnéni mista odbéru: Poli¢ka, ul. Hegerova - market LIDL, kuchyrika - diez
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 28.11.2023
Typ vzorku: Cas odbéru: 07:40
Typ rozboru: kraceny Datum a ¢as pfijmu: 28.11.2023 - 13:37
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 28.11.2023 - 01.12.2023
Odebral: Bombera Jifi
Zplsob odbéru: manualni
Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN 1SO 5667—1, CSN EN 1SO 19458, CSN ISO 5667-5, CSN ISO EN

5667—-14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlagka MZd CR &.252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva <2 mg/l Pt SOP 02/2001 P5| A | 20 MH| vyhovuje
Zakal nefolometricky 0,39 ZF(n) 15% | SOP 30/2015 P5| A | 5 MH | vyhovuje
Pach prijatelny SOP 07/2005 P5| A prijatelny MH| vyhovuje
Konduktivita (25°C) 47,0 mS/m 1% SOP 15/2015 P5| A 125 MH | vyhovuje
pH 1,7 0,2 | SOP 14/2015 P5| A | 65-95 MH| vyhovuje
CHSK-Mn 0,28 mg/l 22% | SOP 06/2001 P5| A | 30 MH| vyhovuje
Amonné ionty <0,07 mgll SOP 18/2015 P5| A | 050 MH | vyhovuje
Dusitany <0,04 mg/l SOP 20/2015 P5| A | 050 NMH | vyhovuje
Dusinany 34 mg/l 5% | SOP 26/2015 P5| A | 50 NMH | vyhovuje
Chloridy 19,5 mgll 5% SOP 24/2015 P5| A 100 MH | vyhovuje
Sirany 35,3 mg/l 7% | SOP 25/2015 P5| A | 250 MH | vyhovuje
Chut piijatelna SOP 08/2005 P5[ A prijatelna MH | vyhovuje
Volny chlor <0,01 mg/l SOP 04/2005 AM | 03 MH| vyhovuje
Teplota 10,7 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH
Tvrdost celkova 2,28 mmol/i 8% | SOP22/2015 P5| A | 20-35 DH
Zelezo <0,05 mg/l SOP 01/2001 P5| A | 020 MH| vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 MH | vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36° 0 KTJ/Aml SOP 32/2015 P5[ A 40 MH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22° 27 KTJMAml SOP 3212015 P5| A | 200 MH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni): ~ Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., pfiloha ¢.1 v platném znéni

Poznamky ke vzorku:
WGS-84 - 49.7180206 N, 16.2839814 E

Piehled zkusebnich metod:
SOP 01/2001 (CSN ISO 6332)

SOP 02/2001 (CSN EN ISO 7887)

SOP 04/2005 (pedpis firmy HACH)

SOP 06/2001 (CSN EN ISO 8467)

SOP 07/2005 (TNV 75 7340: 2005)

SOP 08/2005 (TNV 75 7340: 2005)
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Zku$ebni laboratof ¢. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE €. 24651/2023
Zadavatel: VHOS Moravska Trebova
57101 Moravska Trebova
Vzorek ¢éislo: 42358 )
Misto odbéru: Poliéka - Eimova 716, KUBIK
Uptesnéni mista odbéru: Poli¢ka, Eimova 716, prodejna KUBIK, socialni zafizeni - umyvadlo
Piredmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 28.11.2023
Typ vzorku: Cas odbéru: 08:05
Typ rozboru: MB Datum a ¢as pfijmu: 28.11.2023 - 13:37
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 28.11.2023 - 01.12.2023
Odebral: Bombera Jifi
Zplisob odbéru: manualni
Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 19458, CSN ISO 5667-5, CSN ISO EN
5667—14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlaska MZd CR &.252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota [Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Volny chlor <0,01 mg/l SOP 04/2005 AM | 03 MH| vyhovuje
Teplota 10,7 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/12015 P5| A |0 MH | wyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5s| A |0 NMH | vyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SOP 31/2015 P5| A | 0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36° 0 KTJml SOP 3212015 P5| A | 40 MH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22° 5 KTJ/1ml SOP 3212015 P5[ A [ 200 MH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni): ~ Vyhlaska MZd €.252/2004 Sb., pfiloha €.1 v platném znéni

Piehled zkusebnich metod:
SOP 04/2005 (predpis firmy HACH)

SOP 27/2015 (SN 75 7342)

SOP 31/2015 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP 32/2015 (CSN EN IS0 6222)

SOP 33/2015 (CSN EN ISO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
piiblizng 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy3si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Trebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru
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CEVAK a.s., se sidlem Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budéjovice N A
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Zkugebni laboratof &. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 24067/2023

Zadavatel: VHOS Moravska Trebova

57101 Moravska Trebova
Vzorek ¢islo: 41001
Misto odbéru: Poli¢ka - Hegerova 1120, TESCO
Upfesnéni mista odbéru: Poli¢ka, Hegerova 1120, TESCO, kuchyn - umyvadlo
Piedmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 20.11.2023
Typ vzorku: Cas odbéru: 08:15
Typ rozboru: MB Datum a ¢as pfijmu: 20.11.2023 - 11:10
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 20.11.2023 - 24.11.2023
Odebral: Krec¢kova Petra
Zpusob odbéru: manualni
Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN ISO 56671, CSN EN ISO 19458, CSN 1SO 56675, CSN 1SO EN

5667—14 CSN EN 1SO 5667-3, Vyhlaska Mzd CR &.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Volny chlor 0,01 mgl/l 15% | SOP 04/2005 AM | 03 MH | vyhovuje
Teplota 15,0 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml | 32% | ZP 007 AS |0 MH| vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml | 34% | ZP007 AS| O NMH | vyhovuie
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml | 31% | ZP 003 AS |0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36° 16 KTJMAml | 35% | ZP004 AS | 40 MH| vyhovuie
Kultivovatelné mikroorganismy 22° 18 KTJMAml | 30% | ZP004 AS | 200 MH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd €.252/2004 Sb., pfiloha &.1 v platném znéni

Piehled zku$ebnich metod:
SOP 04/2005 (pfedpis firmy HACH)

SOP 27/2015 (GSN 75 7342)

ZP 003 (SN EN 1SO 7899-2)

ZP 004 (CSN EN 1S0 6222)

ZP 007 (GSN EN 1SO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsieni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizng 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnost.

NMH - nejvy$si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporucena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Trebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru
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Zkudebni laborator &. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 24068/2023

Zadavatel: VHOS Moravska Trebova
57101 Moravska Trebova

Vzorek ¢islo: 41002

Misto odbéru: Poli¢ka - éerpaci stanice PHM BENZINA, ul. Starohradska

Uptesnéni mista odbéru: Poli¢ka, Starohradska, CS BENZINA, prodejna - diez

Piedmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 20.11.2023

Typ vzorku: Cas odbéru: 08:30

Typ rozboru: MB Datum a ¢as pfijmu: 20.11.2023 - 11:10

Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 20.11.2023 - 24.11.2023

Odebral: Kreckova Petra

ZpUsob odbéru: manualni

Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN I1SO 56671, CSN EN ISO 19458, CSN ISO 5667-5, CSN ISO EN
5667—-14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlaska MZd CR ¢.252/2004 Sb.)

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni

Volny chlor 0,06 mgll 15% | SOP 04/2005 AMI| 03 MH| vyhovuje

Teplota 13,2 °c 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH

Koliformni bakterie 0 KTJM00mI | 32% | ZP 007 AS |0 MH |  vyhovuje

Escherichia coli 0 KTJM00ml | 34% | ZP007 AS |0 NMH |  vyhovuje

Intestinalni enterokoky 0 KTJ/00ml | 31% | ZP 003 AS | O NMH |  vyhovuje

Kultivovatelné mikroorganismy 36° 10 KTJ/Mml | 35% | ZP 004 AS | 40 MH | vyhovuje

Kultivovatelné mikroorganismy 22° 14 KTJiml | 30% | ZP004 A,S | 200 MH | vyhovuie

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., pfiloha ¢.1 v platném znéni

Piehled zkugebnich metod:
SOP 04/2005 (pedpis firmy HACH)

SOP 27/2015 (CSN 75 7342)

ZP 003 (SN EN 1SO 7899-2)

ZP 004 (CSN EN 1SO 6222)

ZP 007 (SN EN 1SO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizné 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy$si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Trebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odb&ru
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Zkudebni laborator &. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 23058/2023

Zadavatel: VHOS Moravska Trebova

57101 Moravska Trebova
Vzorek ¢islo: 39283
Misto odbéru: Poli¢ka - Stfitezska 968
Upfesnéni mista odbéru: Poli¢ka, Stfitezska 968, Ravensburger, kuchyr - dfez
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 06.11.2023
Typ vzorku: Cas odbéru: 10:10
Typ rozboru: MB Datum a ¢as pfijmu: 06.11.2023 - 13:39
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 06.11.2023 - 10.11.2023
Odebral: Bombera Jifi
ZpUlsob odbéru: manualni
Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN I1SO 19458, CSN I1SO 5667-5, CSN ISO EN

5667—14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlaska MZd CR ¢.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Volny chlor 0,09 mg/l 15% | SOP 04/2005 AM] 03 MH [ vyhovuje
Teplota 13,8 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 MH | vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100m| SOP 33/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuie
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100m! SOP 31/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36° 1 KTJ/Aml SOP 3212015 P5| A | 40 MH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22° 0 KTJAml SOP 32/2015 P5] A | 200 MH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlagka MZd &.252/2004 Sb., pfiloha .1 v platném znéni

Piehled zkusebnich metod:
SOP 04/2005 (pfedpis firmy HACH)

SOP 27/2015 (GSN 75 7342)

SOP 31/2015 (CSN EN 1SO 7899-2)

SOP 32/2015 (CSN EN IS0 6222)

SOP 33/2015 (CSN EN IS0 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient roz3iteni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
priblizng 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy$si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ena hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravska Trebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru
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Zku$ebni laboratof &. 1146 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 23059/2023

Zadavatel: VHOS Moravska Tiebova

57101 Moravska Trebova
Vzorek ¢islo: 39284
Misto odbéru: Poliéka - Druzstevni 970, Dim s pecovatelskou sluzbou
Upiesnéni mista odbéru: Politka, Druzstevni 970, DPS, socialni zafizeni - umyvadlo
Predmét zkousky: pitna voda Datum odbéru: 06.11.2023
Typ vzorku: Cas odbéru: 10:50
Typ rozboru: MB Datum a ¢as pfijmu: 06.11.2023 - 13:39
Akreditovany odbér: Ano Datum provedeni analyz: 06.11.2023 - 10.11.2023
Odebral: Bombera Jifi
Zplsob odbéru: manualni
Postup odbéru: SPP 01/2001 (CSN EN ISO 5667—1, CSN EN ISO 19458, CSN ISO 5667-5, CSN ISO EN

5667—14 CSN EN ISO 5667-3, Vyhlaska MZd CR €.252/2004 Sb.)
Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | ZkuSebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Volny chlor 0,04 mg/l 15% | SOP 04/2005 AM| 03 MH [ vyhovuje
Teplota 13,1 °C 5% | SOP 27/2015 AM | 8-12 DH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100m| SOP 33/2015 P5| A |0 MH| vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP 33/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SOP 31/2015 P5| A |0 NMH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 36° 0 KTJ/Aml SOP 32/2015 P5| A | 40 MH | vyhovuje
Kultivovatelné mikroorganismy 22° 0 KTJm SOP 32/2015 P5| A | 200 MH | vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni):  Vyhlaska MZd ¢.252/2004 Sb., pfiloha €.1 v platném znéni

Poznamky ke vzorku:
Vzorek byl odebram s perlatorem na kohoutku - nebylo mozné jej odSroubovat.

Piehled zkusebnich metod:
SOP 04/2005 (ptedpis firmy HACH)

SOP 27/2015 (CSN 75 7342)

SOP 31/2015 (SN EN 1SO 7899-2)

SOP 32/2015 (CSN EN ISO 6222)

SOP 33/2015 (CSN EN ISO 9308-1)

Vysvétlivky:

NM - Nejistota méfeni je rozsifena standartni nejistota pro koeficient rozsifeni k=2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti
piiblizng 95%. Uvedena nejistota se nevztahuje na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvy$si mezni hodnota, MH - mezni hodnota, DH - doporu¢ené hodnota

P5 - zkouska provedena na pracovisti 5, Nadrazni 6, Moravské Trebova

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouska provedena externim poskytovatelem; M - zkouska provedena na misté odbéru



