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Laborator 01 — Zdravi zviirat a bezpecnost potravin

Brno 25.9.2023
]:ist ¢. 1/1
C.j.: 8-5493/2023

Protokol o zkouSce ¢. 92/23/01

Zakaznik:

VHOS, a.s.

Pfedmésti, Nadrazni 1430/6
571 01 Moravska Trebova

Popis vzorku a datum jeho prijeti:
8 vzorkil vody (cca 10 1), Objednavka ONS-2023-031-000029**:
e Policka, vrt V6

e Sebranice, vrt V1

e Sebranice, vrt V5-A

e Lubna - zafezy

e Kvétna — ¢p. 166 bytovka

e Pomezi —¢p. 90 Skolni jidelna

¢ Poli¢ka — Jilemnického 568, PRO-DOMA

e Poli¢ka — Druzstevni 893, hotel Opus
Vzorky odebral: zakaznik
Datum pfijeti vzorku: 18.9.2023
Prijmové ¢islo vzorku: 0254 -0261/23

Pouzita metoda:
Molekularné biologické vysetreni na pritomnost genomu humannich norovirii (RNA NoV GI, NoV GII)
a adenovirit (DNA hAdV) bylo provedeno dle SOP 108/A.

© Molekularné biologické vySetieni na pFitomnost rotavira (RNA RVA) dle Uplatnéné certifikované
metodiky ¢&. 68.7

Datum provedeni zkousky:  18.-20.9. 2023



Vysledky laboratornich zkousSek:

V10 I vySe uvedenych vzorkii nebyla molekularné biologickymi metodami (RT-qPCR/qPCR)
prokazana pfitomnost genomu huménnich noroviri (RNA NoV GI, NoV GlI), adenoviri (DNA hAdV)
a rotavirtt (RNA RVA)*.

Odborné stanovisko a interpretace vysledku zkousek:
Limit detekce, tzn. nejmendi pocet virovych &astic (genomovych ekvivalenti), ktery je se 100%
pravdépodobnosti prokazatelny v 10 1 vody je 100 000 virovych ¢astic (genomovych ekvivalentii).
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Schvalil dne: 25.9. 2023 -//

MVDr. Cubomir Pojezdal, Ph.D.
Vedouci laboratoie
Zdravi zvifat a bezpetnost potravin

Na védomi:
blazena.kolarikova@vhos.cz

Vysledky se vztahuji pouze ke zkouSenym vzorkim

Odbér vzorku neni pfedmétem akreditace, Vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.
Laboratof nenese odpovédnost za data dodane zakaznikem

Vysledny protokel nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe uvaden jinak nez cely

Zmény a dopliky mohou byt provedeny pouze laboratofi, kterd dokument vystavila.

V piipadé pozadavku na sdéleni nejistoty se obrat'te na vedouciho laboratofe, ktera vyietfeni provedla
=) vysledky vydetfeni mimo rozsah akreditace

**) data dodana zakaznikem

=**) vysledky vySetfeni provedené pomoci externi laboratofe

a) Uplatnéna certifikovana metodika & 68  Kvantifikace lidskych rotavirl skupiny A (RVA) pomoci reverzng transkripéni real-time PCR, Autofi J. Prodélalova, R Moutelikova. ISBN 978-
BORORGS-T74-]
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Brno 25.9.2023
List&. 1/1
C.j.: $-5493/2023

Dodatek k Protokolu o zkousce ¢. 92/23/01

Zakaznik:

VHOS, a.s.

Piedmésti, Nadrazni 1430/6
571 01 Moravska Trebova

Popis vzorku a datum jeho prijeti:
4 vzorky vody (cca 10 1), Objednavka ONS-2023-031-000029**:

e Policka, vit V6

e Sebranice, vit V1

e Sebranice, vit V5-A

e Lubna — zafezy
Vzorky odebral: zakaznik
Datum pfijeti vzorku: 18.9. 2023
Prijmové ¢islo vzorki: 0254 - 0257/23

Pouziti metoda:
Molekularné biologické vySetieni na pritomnost Giardia intestinalis dle uplatnéné certifikované
metodiky” a Cryptosporidium parvum dle publikace™.*

Datum provedeni zkousky: 19.-20.9. 2023

Vysledky laboratornich zkousek:
Ve vyse uvedenych vzorcich nebyla prokdzana piitomnost genomu (DNA) parazitarnich agens Giardia
intestinalis a Cryplosporidium parvum.*

Odborné stanovisko a interpretace vysledku zkou3ek:-
VYZKUNNY USTAV
VETERINARNIHO LEKARSTVI, v.v.i.
Schvalil dne: 25.9. 2023 L Ol et
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MVDr. Cubomir Pojezdal, Ph.D.

Vedouci laboratofe
Zdravi zvifat a bezpecnost potravin

Na védomi:
blazena.kolarikovai@vhos.cz




Vysledky se vztahuji pouze ke zkoufenym vzorkiim,

Odber vzorku nefi predmétem akreditace. Vysledky se vztahuji ke vzarku, jak byl pfijat do laboratofe

Lahoratof nenese odpovédnost za data dodané zakaznikem

Vysledny protokol nesmi byt bez pi 3 hlasu lat Fe uvadén jinak nez cely

Zmény a dopliky mohou byt provedeny pouze laboratof, ktera dokument vystavila

V phipadé poZadavku na sdéleni nejistoty se obrat'te na vedouciho laboratofe, ktera vysetfeni provedla

*) vysledky vydetieni mimo rozsah dkreditace

**) data dodana zakaznikem

=**) vysledky vydetfeni provedené pomoci externi lahoratofe _

a) Uplainéna certifikovana metodika & 68  Kvantifikace lidskych rotavird skupiny A (RVA) pomeci reverznd transkripéni real-time PCR®, Autofi J. Prodélalova, R. Moutelikovi ISEN 078
BORGROS5-T4-]

) pouzita metoda gPCR dle Uplatnéné certifikovana metodiky & 70, Detekee Grardio famblia ve vodé a potravinich rostlinného piivodu pomaoci metody PCR™, autofi Slany M., ISBN
O78-80-86895-76-5 7.

) Helmi K, Skraber 8, Burnet JB, Leblanc L, Hoffmann L, Cauchie HM, 2011, Two-vear monitoring of Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia occurrence in a recreational and
drinking water reservoir using standard microscopic and molecular biology techniques. Environ Monit Assess. 179:163-175




